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Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft 
(RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ 
entwickelt.  Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den 
Jahresenergiebericht gemäß  NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.
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Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige
Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Leiben  nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS 
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes 
Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.  
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1.2 Anlagen
Anlage Wärme 

(kWh)
Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

CO2 (kg)

Alle WVAs_Gemeindegebiet 0 79.245 0 23.439

Alle_Pumpwerke_Leiben 0 48.710 0 8.160

Beleuchtung_öffentl_Anlagen 0 981 0 0

0 128.936 0 31.600

1.3 Energieproduktionsanlagen
Anlage Wärme (kWh) Strom (kWh)

PV FF Lehen Überschußanlage 0 14.427

PV KiGa Neu Überschußanlage 0 37.905

PV Sportplatz Überschußanlage 0 34.593

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 
(kWh)

Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

 CO2 (kg) LW LS

Bauhof(BH) Bauhof_Leiben mit PV 218 0 8.122 13 0 kA E

Feuerwehr(FF) Alte FF_Leiben mit PV 236 6.919 7.504 0 2.484 B F

Feuerwehr(FF) FF_Lehen mit PV 716 39.840 4.531 0 1.500 C A

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt_Leiben 635 31.783 8.194 99 0 B B

Kindergarten(KG) Kindergarten Leiben neu mit PV 1.073 29.286 15.546 173 0 B C

Musikheim(MH) Musikheim_Lehen 324 20.454 2.397 16 5.441 C B

Schule-Musikschule(MS) Musikschule_Leiben 216 13.636 1.820 11 3.627 D B

Schule-Volksschule(VS) VS_Leiben mit PV 1.321 76.193 8.209 77 0 C B

Sonderbauten(SON) Aufbahrungshalle_Lehen 65 0 232 130 0 kA A

Sonderbauten(SON) Aufbahrungshalle_Leiben 236 0 130 50 0 kA A

Sonderbauten(SON) Sportplatz Leiben mit PV 448 0 4.479 129 0 kA A

Sonderbauten(SON) Strandbuffet 85 0 0 135 0 kA kA

Veranstaltungszentrum(VAZ) Meierhof 245 0 5.724 49 194 kA D

Veranstaltungszentrum(VAZ) Schloss_Leiben 1.568 48.989 12.627 106 16.517 B B

7.385 267.099 79.514 988 29.763

1. Objektübersicht
Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der 
Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. 
Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden 
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) 
als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste 
und G die schlechteste Kategorie darstellt.
Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten 
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten 
ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

1.1 Gebäude

LEGENDE:
Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes
Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr
Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr
CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr
LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen 
Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen 
anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
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PV-Bauhof Überschussanlage 0 29.407

PV-Volksschule Überschussanlage 0 19.842

0 136.174

1.4 Fuhrparke
Fuhrpark Bau- 

jahr
Diesel 

(#)
Benzin 

(#)
Elektro 

(#)
andere 

(#)
Diesel 
(kWh)

Benzin 
(kWh)

Strom (kWh) andere 
(kWh)

Fuhrpark - Dieselverbrauch gesamt 2021 1 0 0 0 55.304 0 0 0
1 0 0 0 55.304 0 0 0
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2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde Leiben 
wurden im Jahr 2024 insgesamt 530.852 kWh Energie benötigt. Davon wurden 65% für Gebäude, 24% 
für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 10% für die Fuhrparke benötigt.

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:
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kWh 290.097 293.493 249.821 232.396 267.099

2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2024 gegenüber 2023 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, 
Anlagen, Fuhrpark) 35,87 %, Wärme 14,93 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) 19,46 %, Strom 67,01 %, 
Kraftstoffe 65,03 %

Gebäude

Anlagen

Fuhrparke Erneuerbare Energie

kWh 46.869 66.239 55.177 61.204 79.514

kWh 59.950 61.613 56.683 63.606 128.936

kWh 0 45.798 41.257 33.510 55.304
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Pumpwerk (AWRA)(PW) 48.710 kWh

Sonderanlagen(SON) 981 kWh

Wasserversorgungsanlag
e(WV)

79.245 kWh

Bauhof(BH) 8.122 kWh

Feuerwehr(FF) 12.036 kWh

Gemeindeamt(GA) 8.194 kWh

Kindergarten(KG) 15.546 kWh

Musikheim(MH) 2.397 kWh

Schule-Musikschule(MS) 1.820 kWh

Schule-Volksschule(VS) 8.209 kWh

Sonderbauten(SON) 4.840 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

18.351 kWh

2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen 
Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:

Gebäude

Anlagen

Bauhof(BH) 0 kWh

Feuerwehr(FF) 46.759 kWh

Gemeindeamt(GA) 31.783 kWh

Kindergarten(KG) 29.286 kWh

Musikheim(MH) 20.454 kWh

Schule-Musikschule(MS) 13.636 kWh

Schule-Volksschule(VS) 76.193 kWh

Sonderbauten(SON) 0 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

48.989 kWh
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2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 76.261 kg, wobei 29% auf die Wärmeversorgung, 51% auf die 
Stromversorgung und 20% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

Emissionen

Erneuerbare Energie

Produzierte ökologische Energie

kWh 54.220 75.158 78.364 96.882 136.174
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2.5 Verteilung auf Energieträger
Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger 
folgendermaßen:

Gebäude
Ökostrom 50.217 kWh

Ö-Strommix 23.154 kWh

Anlagen

Biomasse-
Nahwärme 184.020 kWh

Heizöl 83.079 kWh

Ökostrom 33.468 kWh

Ö-Strommix 95.467 kWh
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

Hinsichtlich der Benchmarks sind der Bauhof Leiben und die alte FF Leiben auffällig. Beide haben 
Stromverbräuche die über dem Durchschnitt für die jeweilige Nutzungskategorie liegen. 

Objekte, bei denen die Verbräuche merkbar steigen, sind folgende:

1) Bauhof Leiben: Stromverbrauch war der zweithöchste seit Beginn der Energiebuchhaltung.
2) Alte FF Leiben: Stromverbrauch; die Mehrverbräuche 2024 fanden im Monat Mai sowie September 
bis Dezember statt. 
3) Gemeindeamt: Wasserverbrauch stark gestiegen.
4) Kindergarten: Strom. Der Mehrverbrauch fand von Jänner bis März und von September bis 
Dezember statt.
5) Musikheim Lehen: Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch war noch nie so hoch wie 
2024, der Wasserverbrauch ist der höchste der letzten 5 Jahre.
6) Volksschule: Stromverbrauch auf einem 5-Jahres-Höchststand.
7) Meierhof: Stromverbrauch bei 2 von 3 Zählern angestiegen.
8) Schloss Leiben: Stromverbrauch hat sich massiv erhöht, weil ab Juli 2024 ein neuer Zähler dazu 
gekommen ist.
9) Brunnen Am Weitenbach: Stromverbrauch hat sich 2024 massiv erhöht. 
10) Pumpwerk 2 und Pumpwerk 5: Stromverbrauch hat sich 2024 erhöht.
11) Dieselverbrach Fuhrpark: Hat sich 2024 um fast 2/3 erhöht.

Der gesamte produzierte PV-Strom hat sich 2024 um 41% erhöht.
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-Abklärung/Überwachung der Mehrverbräuche der obigen Zähler
 

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 24 13 -45,81%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 5.410 8.122 50,12%

 - Strom 5.410 8.122 50,12%

Energie [kWh] 5.410 8.122 50,12%

5.1 Bauhof_Leiben mit PV

Die im Gebäude 'Bauhof_Leiben mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.1.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 34,59 - 9,14

B 34,59 - 69,17 9,14 - 18,28

C 69,17 - 98,00 18,28 - 25,90

D 98,00 - 132,58 25,90 - 35,04

E 132,58 - 161,41 35,04 - 42,66

F 161,41 - 195,99 42,66 - 51,80

G 195,99 - 51,80 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 5.648 15.106 4.303 5.410 8.122

kWh 0 0 0 0 0

5. Gebäude
In folgendem Abschnitt werden die Gebäude näher analysiert, wobei für jedes Gebäude eine 
detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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Jahr Verbrauch

2024 8.122

2023 5.410

2022 4.303

2021 15.106

2020 5.648

2019 2.577

2018 1.992

5.1.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 13

2023 24

2022 17

2021 19

2020 17

2019 19

2018 48
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5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Heizung wird über Rücklauf des Nahwärmesystems kostenlos eingespeist, die Daten dazu liegen 
nicht vor. Der Stromverbrauch lag 2024 etwas über dem Durchschnitt, schwankt aber offenbar in diesem 
Objekt sehr stark. Trotzdem muss man sagen, dass der Stromverbrauch 2024 der zweithöchste 
Verbrauch seit Beginn der Energiebuchhaltung im Jahr 2013 war. Der Wasserverbrauch ist 2024 wieder 
um 46% zurück gegangen. Die hohen Verbräuche finden am Bauhof in der kalten Jahreszeit statt, wobei 
hier 2024 vor allem der März und September deutlich höher waren als im Vorjahr. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 542 6.919 1176,14%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 689 9.144 1227,14%

 - Biowärme 542 6.919 1176,14%

Strom [kWh] 4.392 7.504 70,86%

 - Strom GT 4.392 7.504 70,86%

Energie [kWh] 4.934 14.423 192,31%

5.2 Alte FF_Leiben mit PV

Die im Gebäude 'Alte FF_Leiben mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 52% für die Stromversorgung und zu 48% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.2.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.484 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,00 - 6,79

B 26,00 - 52,00 6,79 - 13,58

C 52,00 - 73,66 13,58 - 19,24

D 73,66 - 99,66 19,24 - 26,04

E 99,66 - 121,32 26,04 - 31,70

F 121,32 - 147,32 31,70 - 38,49

G 147,32 - 38,49 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 2.450 3.515 3.654 3.880 12.622

kWh 774 1.110 1.154 1.054 1.801
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Jahr Verbrauch

2024 7.504

2023 4.392

2022 4.807

2021 4.625

2020 3.223

2019 4.722

2018 4.703

5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 6.919

2023 542

2022 0

2021 0

2020 0

2019 0

2018 0
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5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die FF Leiben weist Wärmeverbräuche auf, die in der zweitbesten Effizienzkategorie für Feuerwehren in 
NÖ liegen. Der Stromverbrauch ist allerdings weit über dem Durchschnitt. 

2024 war der Stromverbrauch um 71% höher als 2023; Spoiler: 2025 war der Stromverbrauch wieder im 
Normalbereich. Die Mehrverbräuche 2024 fanden im Monat Mai sowie September bis Dezember statt. 

Die Steigerung im Wärmeverbrauch war nur deswegen so hoch, weil der Wärmezähler erst seit 
Dezember 2023 existiert. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 0 39.840 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 52.653 0,00%

 - Biowärme 39.840 0,00%

Strom [kWh] 5.414 4.531 -16,31%

 - Strom NT 1.981 626 -68,38%

 - Strom HT 3.433 746 -78,26%

 - Strom GT 3.158 0,00%

Energie [kWh] 5.414 44.371 719,55%

5.3 FF_Lehen mit PV

Die im Gebäude 'FF_Lehen mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.3.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.500 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,00 - 6,79

B 26,00 - 52,00 6,79 - 13,58

C 52,00 - 73,66 13,58 - 19,24

D 73,66 - 99,66 19,24 - 26,04

E 99,66 - 121,32 26,04 - 31,70

F 121,32 - 147,32 31,70 - 38,49

G 147,32 - 38,49 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 2.920 3.120 4.169 4.115 43.284

kWh 922 985 1.316 1.299 1.088
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Jahr Verbrauch

2024 4.531

2023 5.414

2022 5.485

2021 4.106

2020 3.842

2019 5.214

2018 5.154

5.3.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 39.840

2023 0

2022 0

2021 0

2020 0

2019 0

2018 0
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5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Wärmeverbrauch der FF Lehen liegt unter dem Durchschnitt, der Stromverbrauch sogar in der 
besten Effizienzkategorie für Feuerwehren in NÖ. Der Stromverbrauch ist 2024 um 16% zurück 
gegangen, den Wärmezähler gibt es erst seit Ende Februar 24, daher ist im Zeitverlauf noch kein 
Vergleich möglich. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 56 99 76,04%

Wärme [kWh] 37.248 31.783 -14,67%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 47.362 42.005 -11,31%

 - Biowärme 37.248 31.783 -14,67%

Strom [kWh] 7.517 8.194 9,00%

 - Strom 7.517 8.194 9,00%

Energie [kWh] 44.764 39.977 -10,70%

5.4 Gemeindeamt_Leiben

Die im Gebäude 'Gemeindeamt_Leiben' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.4.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,34 - 6,98

B 27,34 - 54,67 6,98 - 13,96

C 54,67 - 77,45 13,96 - 19,78

D 77,45 - 104,79 19,78 - 26,76

E 104,79 - 127,57 26,76 - 32,58

F 127,57 - 154,90 32,58 - 39,56

G 154,90 - 39,56 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 43.664 53.501 45.954 44.765 39.977

kWh 2.014 149 0 0 0
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Jahr Verbrauch

2024 8.194

2023 7.517

2022 8.629

2021 8.834

2020 8.390

2019 8.075

2018 8.584

5.4.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 31.783

2023 37.248

2022 37.325

2021 44.816

2020 37.288

2019 32.238

2018 43.229

Wasser Jahr Verbrauch

2024 99

2023 56

2022 46

2021 43

2020 39

2019 39

2018 30
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5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

28 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gemeindeamt Leiben ist sehr energieeffizient - sowohl der Wärme- als auch der Stromverbrauch 
liegt in der zweitbesten Effizienzkategorie für Gemeindeämter in NÖ.

Der Stromverbrauch hat sich 2024 leicht erhöht, liegt aber noch unter dem Verbrauch von 2022. Der 
Wärmeverbrauch ist 2024 um fast 15% gesunken, der Wasserverbrauch hat sich jedoch um 76% 
gesteigert. Spoiler: 2025 war der Wasserverbrauch wieder normal. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 151 173 14,59%

Wärme [kWh] 29.469 29.286 -0,62%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 37.471 38.704 3,29%

 - Biowärme 29.469 29.286 -0,62%

Strom [kWh] 9.663 15.546 60,88%

 - Strom 9.663 15.546 60,88%

Energie [kWh] 39.132 44.831 14,56%

5.5 Kindergarten Leiben neu mit PV

Die im Gebäude 'Kindergarten Leiben neu mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 
benötigte Energie wurde zu 35% für die Stromversorgung und zu 65% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

5.5.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,08 - 5,90

B 27,08 - 54,15 5,90 - 11,80

C 54,15 - 76,71 11,80 - 16,72

D 76,71 - 103,79 16,72 - 22,62

E 103,79 - 126,35 22,62 - 27,54

F 126,35 - 153,43 27,54 - 33,44

G 153,43 - 33,44 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 97.034 77.003 48.680 39.132 44.832

kWh 0 0 0 0 0
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Jahr Verbrauch

2024 15.546

2023 9.663

2022 5.234

2021 11.078

2020 4.003

2019 0

2018 0

5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 29.286

2023 29.469

2022 43.446

2021 65.925

2020 93.031

2019 90.805

2018 101.539

Wasser Jahr Verbrauch

2024 173

2023 151

2022 168

2021 149

2020 66

2019 0

2018 0
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5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Kindergarten Leiben hat Wärmeverbräuche, die in der zweitbesten Kategorie für Kindergärten in NÖ 
liegt, der Stromverbrauch liegt unter dem Durchschnitt. 

Die Stromverbräuche schwanken über die Jahre gesehen sehr stark und haben sich 2024 um 61% 
gesteigert. Der Mehrverbrauch fand von Jänner bis März und von September bis Dezember statt. 2025 
war der Stromverbrauch wieder auf 8.400 kWh im Jahr gefallen.

Der Wärmeverbrauch ist seit 2023 auf niedrigerem Niveau und 2024 praktisch gleich geblieben. Der 
Wasserverbrauch hat sich 2024 leicht gesteigert. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 13 16 20,35%

Wärme [kWh] 22.693 20.454 -9,87%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 28.855 27.032 -6,32%

 - Heizöl 22.693 20.454 -9,87%

Strom [kWh] 2.335 2.397 2,66%

 - Strom 2.335 2.397 2,66%

Energie [kWh] 25.027 22.850 -8,70%

5.6 Musikheim_Lehen

Die im Gebäude 'Musikheim_Lehen' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.6.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 5.441 kg, wobei 100% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 22,90 - 4,50

B 22,90 - 45,79 4,50 - 9,00

C 45,79 - 64,87 9,00 - 12,75

D 64,87 - 87,77 12,75 - 17,25

E 87,77 - 106,85 17,25 - 21,00

F 106,85 - 129,74 21,00 - 25,50

G 129,74 - 25,50 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 1.116 1.284 1.834 2.335 2.397

kWh 19.886 19.408 11.608 22.693 20.454
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Jahr Verbrauch

2024 2.397

2023 2.335

2022 1.834

2021 1.284

2020 1.368

2019 1.730

2018 1.783

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 20.454

2023 22.693

2022 11.608

2021 19.408

2020 19.634

2019 21.514

2018 21.960

Wasser Jahr Verbrauch

2024 16

2023 13

2022 10

2021 9

2020 7

2019 19

2018 15
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Musikheim Lehen ist für ein Musikheim sehr energieeffizient - der Wärmeverbrauch ist unter dem 
Durchschnitt, der Stromverbrauch sogar in der zweiten Effizienzkategorie. 

Der Stromverbrauch ist seit 2023 auf einem höheren Level und hat sich 2024 noch leicht gesteigert. Der 
Stromverbrauch war noch nie so hoch wie 2024.Die Steigerung gegenüber 2023 fand überwiegend im 
Jänner 2024 statt. Spoiler: 2025 ging er nur leicht zurück.

Der Wärmeverbrauch hat sich 2024 wieder leicht verringert. Der Wasserverbrauch ist zwar insgesamt 
gesehen nicht hoch, steigt aber jedes Jahr seit 2021. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 9 11 20,35%

Wärme [kWh] 15.128 13.636 -9,87%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 19.236 18.021 -6,32%

 - Heizöl 15.128 13.636 -9,87%

Strom [kWh] 1.990 1.820 -8,55%

 - Strom 1.990 1.820 -8,55%

Energie [kWh] 17.119 15.456 -9,71%

5.7 Musikschule_Leiben

Die im Gebäude 'Musikschule_Leiben' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 12% für die Stromversorgung und zu 88% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.7.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.627 kg, wobei 100% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 20,36 - 4,76

B 20,36 - 40,71 4,76 - 9,52

C 40,71 - 57,67 9,52 - 13,48

D 57,67 - 78,03 13,48 - 18,24

E 78,03 - 94,99 18,24 - 22,20

F 94,99 - 115,35 22,20 - 26,96

G 115,35 - 26,96 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 1.920 2.769 1.998 1.990 1.820

kWh 13.426 12.938 7.739 15.128 13.636
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Jahr Verbrauch

2024 1.820

2023 1.990

2022 1.998

2021 2.769

2020 2.257

2019 2.126

2018 1.972

5.7.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 13.636

2023 15.128

2022 7.739

2021 12.938

2020 13.089

2019 14.343

2018 14.640

Wasser Jahr Verbrauch

2024 11

2023 9

2022 7

2021 6

2020 5

2019 13

2018 10
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5.7.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Musikheim und die Musikschule befinden sich im selben Gebäude und teilen sich den Wärme- und 
Wasserzähler. Zu 40% wird der Gesamtverbrauch dem Musikheim Lehen zugeschlagen. 

Unter dieser Voraussetzung liegt der Wärmeverbrauch der Musikschule im Durchschnitt, der 
Stromverbrauch liegt in der zweitbesten Effizienzkategorie.  Der Stromverbrauch und der 
Wärmeverbrauch sind 2024 zurück gegangen; der Wasserverbrauch ist zwar insgesamt gering, aber seit 
2021 jedes Jahr gestiegen. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 91 77 -16,17%

Wärme [kWh] 80.062 76.193 -4,83%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 101.801 100.698 -1,08%

 - Biowärme 80.062 76.193 -4,83%

Strom [kWh] 6.358 8.209 29,11%

 - Strom 6.358 2.066 -67,50%

Energie [kWh] 86.420 84.402 -2,34%

5.8 VS_Leiben mit PV

Die im Gebäude 'VS_Leiben mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.8.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,84 - 5,12

B 26,84 - 53,68 5,12 - 10,24

C 53,68 - 76,04 10,24 - 14,51

D 76,04 - 102,88 14,51 - 19,63

E 102,88 - 125,24 19,63 - 23,90

F 125,24 - 152,08 23,90 - 29,02

G 152,08 - 29,02 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 70.188 96.583 88.448 86.420 84.402

kWh 0 0 0 0 0
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Jahr Verbrauch

2024 8.209

2023 6.358

2022 7.164

2021 4.839

2020 5.884

2019 7.234

2018 7.351

5.8.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 76.193

2023 80.062

2022 81.284

2021 91.744

2020 64.304

2019 61.531

2018 81.087

Wasser Jahr Verbrauch

2024 77

2023 91

2022 64

2021 82

2020 80

2019 113

2018 89
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5.8.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Wärmeverbrauch der VS Leiben liegt unter dem Durchschnitt, der Stromverbrauch sogar in der 
besten Effizienzkategorie. Der Stromverbrauch war 2024 um 29% höher als 2023, der Wärmeverbrauch 
und Wasserverbrauch haben auch abgenommen. Die höchsten Strom-Mehrverbräuche fanden im 
Jänner, März und September 2024 statt.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 103 130 26,05%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 70 232 232,79%

 - Strom 70 232 232,79%

Energie [kWh] 70 232 232,79%

5.9 Aufbahrungshalle_Lehen

Die im Gebäude 'Aufbahrungshalle_Lehen' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.9.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 31,36 - 10,10

B 31,36 - 62,72 10,10 - 20,20

C 62,72 - 88,86 20,20 - 28,62

D 88,86 - 120,22 28,62 - 38,72

E 120,22 - 146,36 38,72 - 47,14

F 146,36 - 177,72 47,14 - 57,24

G 177,72 - 57,24 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 198 114 148 70 232

kWh 40 0 0 0 0
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Jahr Verbrauch

2024 232

2023 70

2022 148

2021 114

2020 238

2019 149

2018 425

5.9.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 130

2023 103

2022 146

2021 152

2020 110

2019 171

2018 165
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5.9.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Aufbahrungshalle Lehen hat einen Stromverbrauch, der in der besten Effizienzkategorie für 
Sondergebäude liegt. Der Stromverbrauch ist gering, und schwankt sehr stark. 2024 ist er wieder einmal 
deutlich angestiegen, liegt aber bei nur 232 kWh im Jahr. Der Wasserverbrauch schwankt ebenfalls 
etwas und hat 2024 um 27 m³ zugenommen. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 62 50 -19,55%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 43 130 204,07%

 - Strom 43 130 204,07%

Energie [kWh] 43 130 204,07%

5.10 Aufbahrungshalle_Leiben

Die im Gebäude 'Aufbahrungshalle_Leiben' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.10.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 31,36 - 10,10

B 31,36 - 62,72 10,10 - 20,20

C 62,72 - 88,86 20,20 - 28,62

D 88,86 - 120,22 28,62 - 38,72

E 120,22 - 146,36 38,72 - 47,14

F 146,36 - 177,72 47,14 - 57,24

G 177,72 - 57,24 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 255 318 175 43 130

kWh 58 0 0 0 0

50 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



Jahr Verbrauch

2024 130

2023 43

2022 175

2021 318

2020 313

2019 462

2018 345

5.10.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 50

2023 62

2022 58

2021 55

2020 60

2019 62

2018 70
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5.10.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Auch die Aufbahrungshalle Leiben liegt in der besten Strom-Effizienzkategorie in der Riege der 
Sondergebäude. 

Auch hier ist der Stromverbrauch sehr gering und schwankt dafür stark, der Wasserverbrauch hat 2024 
wieder abgenommen. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 123 129 5,61%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 9.856 4.479 -54,56%

 - Strom 9.856 4.479 -54,56%

Energie [kWh] 9.856 4.479 -54,56%

5.11 Sportplatz Leiben mit PV

Die im Gebäude 'Sportplatz Leiben mit PV' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.11.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 31,36 - 10,10

B 31,36 - 62,72 10,10 - 20,20

C 62,72 - 88,86 20,20 - 28,62

D 88,86 - 120,22 28,62 - 38,72

E 120,22 - 146,36 38,72 - 47,14

F 146,36 - 177,72 47,14 - 57,24

G 177,72 - 57,24 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 0 8.210 10.408 9.856 4.479

kWh 0 0 0 0 0
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Jahr Verbrauch

2024 4.479

2023 9.856

2022 10.408

2021 8.210

2020 0

2019 0

5.11.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 129

2023 123

2022 145

2021 102

2020 126

2019 61
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5.11.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Sportplatz ist auch als ein Sondergebäude geführt, und liegt dort hinsichtlich des Stromverbrauchs in 
der besten Effizienzkategorie. 2024 betrug der Stromverbrauch fast nur mehr die Hälfte des 
Vorjahresverbrauches. Spoiler: 2025 nahm er wieder um ca. 2000 kWh zu. Der Wasserverbrauch hat 
sich 2024 nur leicht gesteigert. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 100 135 34,95%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 0 0 0,00%

Energie [kWh] 0 0 0,00%

5.12 Strandbuffet

Die im Gebäude 'Strandbuffet' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie wurde 
zu 0% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.12.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 31,36 - 10,10

B 31,36 - 62,72 10,10 - 20,20

C 62,72 - 88,86 20,20 - 28,62

D 88,86 - 120,22 28,62 - 38,72

E 120,22 - 146,36 38,72 - 47,14

F 146,36 - 177,72 47,14 - 57,24

G 177,72 - 57,24 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 0 0 0 0 0

kWh 0 0 0 0 0
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5.12.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Wasser Jahr Verbrauch

2024 135

2023 100

2022 95

2021 135

2020 94

2019 78

2018 82
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5.12.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Beim Strandbuffet wird nur der Wasserverbrauch bilanziert, daher gibt es hier auch kein Benchmark. Er 
hat sich 2024 wieder um 35% gesteigert.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 66 49 -25,26%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 5.453 5.724 4,98%

 - Strom GT 105 587 460,44%

 - Strom 5.348 5.138 -3,94%

Energie [kWh] 5.453 5.724 4,98%

5.13 Meierhof

Die im Gebäude 'Meierhof' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie wurde zu 
100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.13.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 194 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,76 - 6,51

B 27,76 - 55,52 6,51 - 13,01

C 55,52 - 78,66 13,01 - 18,44

D 78,66 - 106,42 18,44 - 24,94

E 106,42 - 129,56 24,94 - 30,37

F 129,56 - 157,32 30,37 - 36,87

G 157,32 - 36,87 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 2.700 3.406 3.508 5.428 5.584

kWh 560 43 37 25 141
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Jahr Verbrauch

2024 5.724

2023 5.453

2022 3.546

2021 3.449

2020 3.260

2019 8.384

2018 5.249

5.13.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 49

2023 66

2022 56

2021 34

2020 29

2019 291

2018 105

63 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



5.13.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Im Meierhof gibt es keinen Wärmezähler. Der Stromverbrauch liegt im Durchschnitt für ein 
Veranstaltungszentrum.

Der Stromverbrauch läuft seit 2023 auf einem höheren Level. Spoiler: 2025 blieb er so hoch. Zwei der 
drei hier verbauten Zähler sind dafür verantwortlich. #178210017999 und #178210016295. 

Der Wasserverbrauch ist dafür 2024 um mehr als ein Viertel gesunken. Spoiler: 2025 sank er weiter.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 136 106 -21,92%

Wärme [kWh] 47.255 48.989 3,67%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 60.086 64.745 7,75%

 - Heizöl 47.255 48.989 3,67%

Strom [kWh] 2.704 12.627 366,94%

 - Strom NT 483 238 -50,83%

 - Strom HT 124 59 -51,93%

 - Strom GT 172 10.234 5853,97%

 - Strom 1.926 2.095 8,82%

Energie [kWh] 49.959 61.616 23,33%

5.14 Schloss_Leiben

Die im Gebäude 'Schloss_Leiben' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.14.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 16.517 kg, wobei 79% auf die Wärmeversorgung und 21% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,76 - 6,51

B 27,76 - 55,52 6,51 - 13,01

C 55,52 - 78,66 13,01 - 18,44

D 78,66 - 106,42 18,44 - 24,94

E 106,42 - 129,56 24,94 - 30,37

F 129,56 - 157,32 30,37 - 36,87

G 157,32 - 36,87 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 2.462 796 1.199 2.517 10.099

kWh 63.505 58.788 68.617 47.442 51.517

66 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



Jahr Verbrauch

2024 12.627

2023 2.704

2022 1.396

2021 923

2020 3.217

2019 3.266

2018 2.049

5.14.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 48.989

2023 47.255

2022 68.420

2021 58.661

2020 62.751

2019 113.579

2018 117.365

Wasser Jahr Verbrauch

2024 106

2023 136

2022 81

2021 32

2020 95

2019 136

2018 119
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5.14.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Wärme- und der Stromverbrauch des Schlosses Leiben liegen in der zweitbesten Effizienzkategorie 
für ein Veranstaltungszentrum in NÖ. 

Der Stromverbrauch hat sich 2024 massiv erhöht. Das liegt an dem Zähler mit der Nummer 50942390, 
der ab Juli 2024 in Betrieb ging. Der Wärmeverbrauch hat sich nur gering erhöht, der Wasserverbrauch 
ist um fast 22% gesunken. 
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Die Wasserversorgung in Leiben setzt sich zusammen aus dem Brunnen Am Weitenbach und dem 
Hochbehälter Leiben. Bis 2023 war es so, dass der Brunnen ca. 2.000 kWh Stromverbrauch/Jahr hatte, 
und der Hochbehälter ca. 9.000 kWh/Jahr. 2023 steigerte sich der Stromverbrauch des Brunnens auf 
8.600 kWh im Jahr, um 2024 ganze 70.813 kWh auszumachen, was die extreme Steigerung im 
Gesamtverbrauch der Anlagen erklärt. Der Hochbehälter hatte einen Verbrauch von 8538 kWh, also im 
für diesen Verbraucher üblichen Bereich.

6.1 Alle WVAs_Gemeindegebiet

In der Anlage 'Alle WVAs_Gemeindegebiet' wurde im Jahr 2024 insgesamt 79.245 kWh Energie 
benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

6. Anlagen
In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte 
Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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Der Stromverbrauch aller Pumpwerke zusammen genommen hat sich 2024 um ca. 8% erhöht.  Für die 
Verbrauchssteigerung maßgeblich verantwortlich sind das Pumpwerk 2 Schlossparkplatz und das 
Pumpwerk 5 Urfahr.

6.2 Alle_Pumpwerke_Leiben

In der Anlage 'Alle_Pumpwerke_Leiben' wurde im Jahr 2024 insgesamt 48.710 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

71 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



Der Stromverbrauch der beiden Kirchen-Anstrahlungen schwankt interessanterweise ziemlich - für die 
knapp 9%ige Steigerung 2024 waren beide Anlagen verantwortlich.

6.3 Beleuchtung_öffentl_Anlagen
In der Anlage 'Beleuchtung_öffentl_Anlagen' wurde im Jahr 2024 insgesamt 981 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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7. Energieproduktion
In folgendem Abschnitt werden die Energieproduktionsanlagen näher analysiert, wobei für jede 
Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

Jahr Erzeugung

2024 14.427

2023 9.860

7.1 PV FF Lehen Überschußanlage

7.1.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-VerbrauchElektrizität - Eigenverbrauch
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7.1.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die PV-Anlage auf der FF Lehen gibt es erst seit 15. April 2023, daher schaut die Steigerung auf 2024 
größer aus, als sie wäre, wenn das Jahr 2023 hier hinsichtlich des PV-Ertrages vollständig wäre. 
14.346 kWh des erzeugten Stromes wurden in der FF Lehen selbst verbraucht, das ist ein 
Eigenverbrauch von 99%.
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Jahr Erzeugung

2024 37.905

2023 11.145

2022 8.294

2021 8.188

7.2 PV KiGa Neu Überschußanlage

7.2.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 9.699

2023 3.708

2022 291

2021 2.117

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.2.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Stromproduktion am Kindergarten Leiben hat sich 2024 mehr als verdreifacht - hier sind wohl PV-
Module dazu gekommen.  Zirka 9.700 kWh des produzierten Stromes werden selbst verbraucht, das 
entspricht einen Anteil von ca. 26%.
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Jahr Erzeugung

2024 34.593

2023 30.221

2022 27.248

2021 19.984

7.3 PV Sportplatz Überschußanlage

7.3.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 9.774

2023 5.281

2022 1.555

2021 1.920

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.3.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Stromproduktion der PV-Anlage am Sportplatz konnte jedes Jahr gesteigert werden - kam es hier zu 
einem Ausbau der PV-Module? Laut der Auswertung im Siemens Navigator wurden 8.730 kWh davon 
selbst verbraucht, das entspricht einen Anteil von 58% am Gesamtstromverbrauch.
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Jahr Erzeugung

2024 29.407

2023 27.420

2022 26.871

2021 33.763

2020 34.400

2019 30.840

2018 30.340

7.4 PV-Bauhof Überschussanlage

7.4.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 33.990

2023 30.604

2022 27.379

2021 44.380

2020 38.086

2019 31.767

2018 30.453

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.4.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Stromproduktion der PV-Anlage am Bauhof hat sich 2024 wieder um 7% erhöht. 4584 kWh des 
produzierten Stromes wurden selbst verbraucht, das ist ein Anteil von 56% am Gesamtstromverbrauch. 
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Jahr Erzeugung

2024 19.842

2023 18.236

2022 15.951

2021 13.223

2020 19.820

2019 24.890

2018 24.510

7.5 PV-Volksschule Überschussanlage

7.5.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 3.553

2023 1.183

2022 2.413

2021 138

2020 1.386

2019 2.463

2018 2.083

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.5.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die PV-Strom-Produktion der Anlage auf der Volksschule hat sich 2024 um fast 9% erhöht. 

In der Volksschule wurden 2024 3553 kWh des erzeugten PV-Stromes selbst verbraucht, das ist ein 
Anteil von 43% am Gesamtverbrauch.
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8. Fuhrparke
In folgendem Abschnitt wird der Fuhrpark näher analysiert, wobei für jedes Fahrzeug eine detaillierte 
Auswertung erfolgt.

Der Dieselverbrauch des gesamten Fuhrparks hat sich 2024 fast um 2/3 erhöht!

1 Fuhrpark - Dieselverbrauch gesamt

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

83 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben



84 Datum: 27.01.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Leiben


